PCA

POLSKIE CENTRUM

AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 680

. Badany obiekt: Woda

. Zlecenie nr:
. Kod probki:

0 N oo o0~ W N P

. Prébki pobrane przez:

. Nazwa i adres zleceniodawcy:

. Miejsce/Punkt pobrania/opis:

. Data pobrania, godzina / data dostarczenia, godzina:

. Data przyjecia do badania/data wykonania badania:

Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0.
Laboratorium Centralne
86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sktodowskiej 10,
tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

2654/7/2023
5782/WB/07/2023

Pracownik Laboratorium ,Pawel Kocieda zgodnie z Planem Pobierania Prébek z dnia 01.09.2020

2023-07-17 godz. 06:50 / 2023-07-17 godz. 11:00
2023-07-17 / 2023-07-20

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAN Nr 5782/2023 z dnia 2023-07-20

WYDZIAL PRODUKCJI WODY, UL. HALLERA 79, 86-300 GRUDZIADZ
SUW, UL. HALLERA 79,HALA POMP, KRAN CZERPALNY WODY UZDATNIONEJ

PN-EN ISO 19458:2007 z wylaczeniem pkt.4.4.4.2; 4.4.5; 4.4.6 (A),PN-1SO 5667-5:2017-10 (A)

9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy
10. Numer protokotu pobrania: 130/7/2023
Lp Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik / Rezultat Niepewnos¢ Wartosé gf:tlf)%i/
’ ' v parametryczna? 5
PN-EN ISO 7887:2012 ez | A
- . konsumentow i bez
1 |Bawa p.7+Ap1:2015-06 mg/l Pt 10 £ 5 | hicprawidiowyeh
zmian 4/
Akceptowalna przez A
kolnsumell*n(')w ibez
2 | Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 052 £ 007 | Demwen
zakres wartosci do
1,0
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,5 w temp 21,8 °C | * 0,1 6,5-9,5 A
4 Jon amonowy PN-1SO 7150-1:2002 mg/l <0,06 + 0,02 0,50 A
5 Zelazo ogolne PN-1SO 6332:2001+Ap1:2016-06 ng/l 40 + 6 200 A
6 Przewodnos¢ el. wi. PN-EN 27888:1999 uS/cm 1002 w temp 25°C | + 22 2500 A
7 Indeks Nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 mg/l 02 2,6 +: 04 5,0 A
8 Twardo$¢ ogdlna CaCO3 PN- ISO 6059:1999 mg/l (CaCO3) 364 + 71 60-500 A
Data i godzina badania Akceptowalny przez A
9 Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 - 2023-07-19 08:00 - k&‘;ﬁ:ﬁ;’&; ‘;ﬁz
zmian
<1
Data i godzina badania Akceptowalny przez A
10 | Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 - 2023-07-18 08:00 S e
zmian
<1
Autoryzuje Koordynator PLFCH: Katarzyna Pniewska-Nowak
Ni ix Wartosé Status
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik / Rezultat lepewnose parametryczna 2 me}aody
1 Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/I 5,9 + 0,8 50 A
2 Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/I <0,050 + : 0,010 0,50 A
3 Mangan PN-EN ISO 15586:2005 ng/l <5,0 + 0,8 50 A
4 Chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 75 + 10 250 A

Objasnienia:
Znak ponizej ,,<” lub powyzej ,,>” przed warto$cia liczbowg oznacza rezultat.
Warto$¢ liczbowa poprzedzona znakiem ,,<” oznacza dolng granice zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedaca jednocze$nie granica oznaczania ilosciowego
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Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0. w Grudzigdzu
Laboratorium Centralne
86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sktodowskiej 10,
tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAN Nr 5782/2023 z dnia 2023-07-20

wyznaczong eksperymentalnie z akceptowalng doktadnoscia i precyzja w Laboratorium Centralnym.

!/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewno$¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobienstwie) obejmujace etap analityczny wraz z pobraniem
probki, gdy probka zastata pobrana przez Pracownika Laboratorium (Probobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawcg lub Pracownika
MWiO. Dla rezultatu podawana jest informacja o niepewnosci odpowiadajacej dolnej/gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

2/ Warto$¢ parametryczna- wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz.

2294/2017) W przypadku podania jednej warto$ci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

Warunek:[azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanow (NO3z) i azotynéw (NO2) w mg/I.

Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/1

3/ A- metoda akredytowana przez PCA zamieszczona w zakresie akredytacji Nr AB 680, spetnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;

4/ pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta-do 15 mgPt/I.

Badanie - Liczba progowa zapachu/smaku-wykonano metoda parzysta, uproszczona, wyboru niewymuszonego przy liczbie oceniajacych min.3 osoby;

temperatura w pomieszczeniu badan: (23+2)°C, temperatura probki: (23+2)°C; zgodno$é oceny min. 66 %; Czas przechowywania probki przed badaniami <72h;

Opis zrodia wody odniesienia: zrodlana woda butelkowana; probki wody chlorowanej przed badaniami poddane sa odchlorowaniu wg PN-EN 1622:2006 Aneks A;

Wyjasnienie do wynikow:

Wynik badania liczba progowa zapachu/smaku <1: brak zapachu/smaku, zapach/smak akceptowalny i bez nieprawidlowych zmian.

Wynik badania liczba progowa zapachu/smaku >1: zapach/smak nieakceptowalny

Wszelkie zapisy z badan do wgladu w laboratorium.

Badanie Barwy w przypadku wystgpowania w probce czynnikoéw przeszkadzajacych ( me¢tnos¢ > 1 NTU ) wykonywane jest po uprzednim jej przesaczeniu przy uzyciu filtra 0,45 pm.

, . : Jednostka! | Niepewno Warto$é Status
Lp Badany parametr/wskaznik Metoda badawcza Wynik §¢2 parametryczna® | metody*
1 Enterokoki [paciorkowce katowe] (metoda PN-EN ISO 7899- 0 jtk/a00ml ) 0 AR
filtracji membranowej) 2:2004
2 Escherichia coli (metqda filtracji PN-EN ISO 9308-1: 0 jtk/a00ml ) 0 AR
membranowej) 2014-12+A1:2017-04
Bakterie grupy coli (metoda filtracji PN-EN SO 9308- i
3 grupy : ] 1:2014-12+A1:2017- 0 jtk/100ml - 0 AR
membranowej) 04
Ogolna liczba mikroorganizméw w ) . Bez
4| temp.22 st.C (metoda plytkowa, posiew Pigz?\écl)g? 5 jtk/1ml <3:9> nieprawidlowych AR
wglebny) ' zmian 5/

Autoryzuje:Koordynator PLM Dorota Kicerman

Objasnienia:
Y liczba jednostek tworzacych kolonie w okreslonej objetosci probki odniesienia.
%/ podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzona przy wspolczynniku rozszerzenia k=2 i prawdopodobienstwie okoto 95% wyznaczong na podstawie normy
PN-ISO 29201:2022-02. Niepewno$¢ wyniku badania obejmuje niepewno$¢ operacyjna i niepewno$¢ rozkladu metody badawczej, nie dotyczy niepewno$ci pobrania
probki;
3 Warto$¢ parametryczna —wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
poz. 2294/2017);
4/ A- metoda akredytowana przez PCA zamieszczona w zakresie akredytacji Nr AB 680, spetnia wymagania normy PN-EN 1SO/IEC 17025:2018-02;

R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie);
%/ zaleca sig aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej
200 jtk/Iml w kranie konsumenta

Laboratorium moze wykonywa¢ badania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - zgodnie 2 Ustawq z dnia 7 czerwca 2001 r. o zhiorowym zaopatrzeniu

w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow ( tekst jednolity Dz. U. poz. 2028/2020).

Laboratorium posiada zatwierdzenie Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla zawartych w sprawozdaniu metod badawczych i parametréw-

DECYZJA NR 103/2023 z dnia 16.03.2023r.

Badania mikrobiologiczne wody (oznakowane ,,R"") s¢ wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. U. poz.2294/2017).

Oswiadczenie:

1. Wyniki prac dotycza wylacznie pobieranego/badanego obiektu.

2. Zawarte w Sprawozdaniu badania wykonywane sa w stalej siedzibie Laboratorium, poza realizowanymi w siedzibie Klienta lub poza lokalizacja Laboratorium,
ktore sa oznakowane jako (pomiar w terenie).

. Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo zloZenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania ustugi lub nadania sprawozdania poczta.

. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawce/Pracownika MWIO, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie i transport probek, etapy te maja wplyw na
miarodajno$¢ wynikow badan, a wyniki odnosza si¢ do otrzymanej probki.

. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawce/Pracownika MWIiO, Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu/daty/godziny pobrania probki na podstawie
informacji uzyskanych od Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za wiarygodnosé tego opisu. Informacje te moga wplywaé¢ na waznosé
wyniku.

7. Laboratorium jest odpowiedzialne przed Klientem za ustugi pobierania/badan dostarczane z zewnatrz.

8. Tylko wyniki uzyskane metodami referencyjnymi lub metodami alternatywnymi o udokumentowanej petnej rownowaznosci wynikéw badania do metody referencyjnej

(dotyczy obszaru regulowanego prawnie) moga by¢ wykorzystywane do oceny zgodno$ci.
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Ogolna liczba stron Sprawozdania: 2

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca
2 .ala.
Kierownik Laboratorium: Przemystaw Saucha
KONIEC
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